“Topla” mesta se javljaju kod oštećenih spojeva, delova električnih postrojenja ili instalacija. Rezultat su povećanog strujnog opterećenja. Cilj termovizijskog snimanja i jeste da se, u cilju prevencije, na brz, jednostavan i ekonomičan način, pronadju mesta potencijalnog kvara i da se blagovremenim reagovanjem spreči nastanak većih kvarova, šteta, havarija i sl. Sad se već zna da je neophodno dva puta godišnje (obično u proleće i jesen) obaviti ovakvo snimanje i otkloniti štetu u nastanku. Takodje, velike firme u razvijenim zemljama, ovakva snimanja sprovode i češće.
IZVEŠTAJ
Izveštaj se sastoji od fotografija u prilogu, na kojima se nalaze evidentirana “topla” mesta i komentara. Takodje, sastavni deo izveštaja čini i CD sa svim snimcima načinjenim na objektu.
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Slika TI000014.IRIa pokazuje grejanje u združenom uzemljenju.  Kursor 1 pokazuje očitanu temperaturu od 46 ºC.
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Slika TI000024.IRIa pokazuje očitanu temperaturu od 58 ºC na trafou za punjenje akumulatora.
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Slika TI000034.IRIa pokazuje grejanje u levom ormanu kompenzacije.

Očitana temperatura je  90.5ºC
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Slika TI000039.IRIa na kojoj je MEP 15 orman 6L, pokazuje neravnomerno opterećenje faza. U gornjem desnom uglu, na grupi nožastih osigurača, primećeno je jače grejanje na levom osiguraču (45.1 ºC) što je skoro 9 ºC toplije od susednog, desno od njega. Takodje i dole levo, temperature nije toliko izražena, ali je primećeno moguće neravnomerno opterećenje.
Isto se vidi i na slici TI000040.IRIa.
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 je orman 7 L 2 u 
računovodstvu, osigurač br. 10 i klema iznad njega, pokazuju povećanu temperaturu (videti kursore 1, 2 i 3).
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 prikazuje orman 8 L 3, restoran METRO, desni osigurači. Primećeno je neravnomerno opterećenje osigurača.
Na objektu, osim ovih navedenih u izvestaju, nisu uočena druga mesta koja se preterano zagrevaju. Generalno govoreći, instalacije i oprema su u dobrom stanju, stručno i kvalitetno održavani. Minimalno zagrevanje koje je uočeno na nekim snimcima se može objasniti i zagrejanošću okoline, tako da smo u izveštaju pomenuli samo mesta gde postoji neravnomerno opterećenje faza u ormanima ili pojedinih električnih elemenata.

Prilikom obrade snimaka korišćen je faktor emisivnosti 0.87, koji se najčešće koristi kada su u pitanju elektroinstalacije, postrojenja i uredjaji.

Iz navedenog se vidi na koje stvari bi trebalo obratiti pažnju, i eventualno otkloniti greške. Takodje, predlažemo da po otklanjanju navedenih kvarova, izvršimo kontrolno merenje istim metodom, s tim što bi cena za to drugo merenje bila 30% niža od prve cene.

Za sva dodatna objašnjenja Vam stojimo na raspolaganju.






